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SEQUENZA MANOVRE

PER ACCEDERE AL VANO INTERRUTTORE MT

—APRIRE L'INTERRUTTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>

—INSERIRE LA CHIAVE <A> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI LINEA

E SBLOCCARLO

—APRIRE IL SEZIONATORE DI LINEA

—CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA ED ESTRARRE LA CHIAVE <B>
—ACCEDERE AL VANO

—CON LA CHIAVE <B> E’ POSSIBILE ACCEDERE AL VANO TRASFORMATORE

PER METTERE IN TENSIONE I VANO INTERRUTTORE MT

—ESTRARRE LA CHIAVE <B> DEL VANO TRASFORMATORE

—CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO

—INSERIRE LA CHIAVE <B> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE DI TERRA
E SBLOCCARNE LA MANOVRA

—APRIRE IL SEZIONATORE DI TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
—CHIUDERE IL SEZIONATORE DI LINEA ED ESTRARRE LA CHIAVE <A>
—INSERIRE LA CHIAVE <A> NELL'INTERRUTTORE E CHIUDERLO

PER ACCEDERE AL VANO SOTTOCARICO

—APRIRE IL SEZIONATORE SOTTOCARICO
—CHIUDERE IL SEZIONATORE DI TERRA
—ACCEDERE AL VANO

—ESTRARRE LA CHIAVE <C>

PER METTERE IN TENSIONE IL VANO SOTTOCARICO

—CHIUDERE LA PORTELLA DEL VANO SOTTOCARICO

—INSERIRE LA CHIAVE <C> NEL COMANDO DEL SEZIONATORE

DI TERRA E LIBERARE LA MANOVRA

—APRIRE IL SEZIONATORE DI' TERRA PREVIO SBLOCCO MECCANICO
—CHIUDERE IL SEZIONATORE SOTTOCARICO

LEGENDA
ALIMENTAZ. AUSILIARIA 4BVDC DA CARICABATTERIE

& CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. CHIUSO
CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE/INTERRUTT. APERTO
® SERRATURA VANO TRASFORMATORE
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